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Heferant:

)TOKOL Z KONTROLY VODOVODU
OBEC BREHOV

Datum kontroly : 26.08.2021 Cislo protokolu : 03/2021
Datum spracovania protokolu : 07.09.2021

Meno pracovnika vykonavajuceho kontrolu : p. Stefan Vasko

Meno obsluhy : -

Ostatni pritomni : -

A/ : VYKONANE PRACE:

1 Bola odobrana bodova vzorka pitnej vody zvodovodného kohutika v kuchynke

obecného uradu.

Tabulka €. 1 Minimalny rozbor pitnej vody, bodova vzorka z vodovodného kohdtika v kuchynke na

obecnom uUrade’

Parameter Meracia jednotka Hodnota Limit
Escherichia coli KTJ/100ml 0 max.0
Koliformné baktérie KTJ/100m| 40 max.0
Enterokoky KTJ/100ml| 1 max.0
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 max.0
Kultivovatefné MO pri 22 °C KTJ/1ml 31 max.200
Kultivovatefné MO pri 37 °C KTJ/AmI 14 max.50
Abioseston % 6 max.10
Zivé organizmy Jedince/ml 0 max.0
Mftve organizmy Jedince/m| 0 max.30
Vlaknité baktérie Jedince/ml 0 max.0
Mikromycéty Jedince/ml 0 max.0
E::;zéirtlée a manganové % 0 ——
absorbancia - 0,009 max.0,08
amoénne iény mg/l 0,05 max.0,5
farba mgPt/l <5 max.20
dusiénany mg/l 3,00 max.50
dusitany mg/| <0,01 max.0,6
vofny chilér mg/l - max. 0,3
CHSKwun mg/l 0,80 max.3,0
chut’ <1 -
vodivost’ mS/m 19,57 max.125,0
Mn mg/l <0,002 max.0,05
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CISTIARNE ODPADOVYCH VOD

NAVRH « DODAVKA « SERVIS
EKOLOGICKE ZARIADENIA, EXPORT-IMPORT

SLOVENSID
Spolognost’ je zaregistrovana v Obch. reg. Okresného siidu Pregov pod oddielom: Sro, viozka &. 2541/P
ach - <1 B
pH (t=21,5°C) - 7,6 6,5-8,5
zakal ZF 3,40 max.5
Fe mg/l 0,043 max.0,2
teplota vody € 14,0 8-12°C

Vysledky rozboru NIE si v sulade s Vyhlaskou ¢.247/2017 Z.z.. Doslo ku
prekro€eniu povoleného mnozstva koliformnych baktérii a Enterokokov!

B/ ZAVER :

1. Je potrebné, aby si obsluha plnila svoje povinnosti podla pokynov servisného technika.

2. KedZe nevysiel biologick
mnozZstva koliformnych baktérii a Enterokokov

opatrenia! Nasledne bude vykonany nahradny odber vzorky.

Vo Velkom Slavkove.

Vypracoval: Ing. Michaela Bozofiova
Zodp. technolég: Ing. Jana Barnové

Of M/
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y rozbor vzorky - doslo ku prekro&eniu povoleného
je nutné vykonat' napravné
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Ing. Frank Werner
riaditel

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0.,
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1CO : 31 714 030, IC DPH : SK 20 20 51 74 22, Bankové s

IBAN: SK42 1111 0000 0066 2330 0007
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o Akreditacia sa nevztahuje na skisky typu N

OBEC BREHOV . . Strana: 1 z 2
oo &7 2977 | Protokol o skuske &.: 21/17039 Vitatok 2 7 3
Cao ] 00 P T
P pmcﬁ; Refomm:

122 | Reloron: Zakaznik - objednavatel skugok

Objednavatel: EKOSERVIS SLOVENSKO s r.0. . .
(meno a adresa) Stredna 126, 05991 Velky Slavkov Datum prevzatia vzorky: 26.08.2021
Odosielatel’ EKOSERVIS SLOVENSKO Velky Slavkov Datum vykonania skisok od: 26.08.2021
Zmluva | objednavka: 2/2021 do: 31.08.2021
Zakazka: 2107900 Datum vydania protokolu: 31.08.2021
Vzorku odobral: Vasko, EL - akreditovany odber Pocet vzoriek: 1
Vysledky skusok
|P£7_1_v &E;;&fky 21-018410 10 | Typ vzorky: :_ Vody pitné . IChemrcky rozbor |
rr()znaéenie vzorky: Obec Brehov ﬁ
g PR I i | Nelstota | SkuSobna Medza | ; Ty |
ST L ovisi B Je"""“‘i,f_ ~skisky __ merania | metoda | stanovenla | Metodickypredpis | O |
 absorbancia (254nm, j,cm) ! i__m - [ 0009 | 15% | Spekiofote |  0.005 STN757380(IP2.15) | A j
.aménne iony (NH4) — T 0.05 20% Spektrofoto | 0,01 IP 2.34 A |
| farba o] mgPt/I LR Vizkolor. | 5 IP2.24 (STNEN ISO 7887) | A
|dusl£nang (NO3) st OO ok o M0 0% s Spektrofoto | 0.50 IP2.34 Al
| dusitany (NO2) el mgh _i_‘ <001 | | Spekirofoto F 0.01 STN EN 26777 (IP 2.34) A |
' chemicka spotreba kysl:ka 4 _ | !
manganistanom CHSK(Mn) MY | 080 | 2”.‘.’., {04 | 0% | SINENISOMET(P23 | A |
Iprahovn hodnota chuti TFN | i s, 8 IPRO . Senzor. | 1 | _IP224( STNEN 1622) A |
vodwosr R— _m&im__ | 1857 ‘5 % | Kondukt 1001 | STNEN27888 (IP2.12) A e
' Mn om0 | - | agsice | oz | P bl
J prahové hodnotapachu TON |~ | - Senzor. | 1 P2.24(STNEN1622) | A |
|pH pri T=23,1°C i 1_ - 7.6 | 5% | Potenc. 1.0 STN IS0 10523 (IP 2.11) A
 zdkal ﬁ__Lf FNU 3.40 | 20% | Nefelometria 0.05 IP2.24(STNENISO 7027-1)| A |
| [ | 1
Fe om0 | 8% | agsice | oo | PUIR(ENENSO Ty
w tE;InEEGE_El o 1 T 40 | 1% | 01 [ iPe23(siNs7aTs | TA T TA ]
_SklGSobné metdd tody e o o .
! Skratka \ Nézov metody |
AES-ICP Atémova emisné spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Kondukt Konduktometria
Nefelometria Nefelometria
OA Odmerna analyza
Potenc, Potenciometria
Senzor, Senzorické hodnotenie
Spekirofoto Spektrofotometria

Pouzité skratky: IP - Interny predpis
Typ skisky: A- akreditovana, N - neakreditovand, T -terénna, § - subdodavka (externd sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu rozsiren(: neistoty z vysledku skusky, koeficient rozsirenia k=2.

Tel: +42153 4424740, +421 53 4192322 emall elso@elsrosk www.elsro.sk
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Akreditované skisobné laboratoria podra ISONEC 17025: 2017

Aicredfi-é—cié sa- nevzfaﬁl;ja na skﬁﬁky typu N

g . Strana: 2 z 2
Protokol o skuske €.: 21/17039 Viatok: 2 z 3

Vyhlésenie stladu / nestladu vysledkov skiSok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanavené v testovanej vzorke pitnej vody
vyhovuji
poZiadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR & 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z.

» Vyhlasenie siladu/nesiladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skusok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. z9.oktébra 2017, f
ktorou sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri i

z4sobovani pitnou vodou a vo Vyhladke Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z. z 18. marca 2018, ktorou sa meni a doplfia !
Vyhlagka MZ SR ¢. 247/2017 Z.z.

= Pri vyhlaseni stladu/nestladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom.

Poznamky ku vzorkam W
21-018410 Odberovy protokol &.: VAS/PVI21/51 . : »

Vyhlasenia a upozornenia:
Tento protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, Gast protokolu len so sihlasom laboratéria.
Uvedené vysledky sa tykajd len testovanej vzorky a nenahrédzaji schvélenie skidaného predmetu prisiusnym organom.
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vsledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informéacie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu maf vplyv na platnost vysiedkov. )
Miesto vikonu skiSok (okrem terénnych a subdodévok) je totoZné s adresou uvedenou v zahlavl. % /
Skigobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky sk&ok mo2no do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavované siutla pésfé{'me pq&ané reklamacie.

Protokol dostane: EKOSERVIS SLOVENSKO s.1.0. AVE
Protokol o skiske vyhotovil: Ing. Lucia Seftikové Schvalil: Ing, Lucia $¢féikov
vedica LPKBM a LVSM vedicaLPFEM a LVEM
“Tel.. +421 53 4424740, +421 53 4192322 e-mall elso@elsrosk  www.elsro.sk
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Akreditované sk(Sobné laboratéria podfa ISO/NEC 17025: 2017
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___OBECBREHOV Protokol o skuske &.: 21/16805
Dodlo: g j ZE.MW,, ; Vitlagok: 2 z 3
cwo J1/20 /9 5~
Prodde.(| IMSe. | Ralerent |/ Zakaznik - objednavatel skisok
JuA v
Objednavatel: /  EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. .
(menoaadresa)  Stredna 126, 05991 Velky Slavkov Détum prevzatia vzorky: D000
Odoslelatef: EKOSERVIS SLOVENSKO Velky Slavkov Détum vykonania skasok: 26.08.2021
Zmluva |/ objednévka: 2/2021 Détum vystavenia protokolu: 30.08.2021
Zékazka: 21-07900
Vzorku odobral: Vasko, EL - akreditovany odber
Vysledky skiSok
P&: 1 | Cislovzorky: 21018410 | Typ vzorky: Vody pitné | Biotogickj rozbor
Oznadenle vzorky: Obec Brehov
Neistota | Skasobnd | LI Typ
Parsmste Jednotka skifky merania | metéda hom‘. Mstadicky predpls shkisky
Abloseston % 6 30% | Mikroskop 10 STN 75 7712 (IP 17.1) A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 . Mikroskop 0 STN 757711 (IP17.2) A
M#tve organizmy Jedince/ml 0 - Mikroskop 0 STN 757711 (IP 17.2) A
Vidknité baktérie (okrem Zelezitych a .
meagdnovch bakbil) Jedtqoe/ml 0 Mikroskop 0 STN757711 (IP17.2) A
Mikromycéty Jedince/mi 0 3 Mikroskop 0 STN 757711 (IP 17.2) A
Zelezité a mangénové baktérie % 0 3 Mikroskop 10 STN757711 (IP 17.2) A

Pougité skratky: IP - interny predpis, A - akreditovana skiska
Neistota merania predstavuje relativnu roziirend nelstotu z vysledku skisky, koeficient rozéirenia k=2,

Vyhlésenie saladu / nestladu vysledkov skii$ok s poZiadavkami

Hodnoty parametrov stanovené v testovanej vzorke pitne] vody
vyhovuja
poiadavkam VyhlaSky Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. a Vyhls&ky Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z.

* Vyhlasenie siladu/nesiladu sa uvadza na zéklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zaklade porovnania vysledkov skiisok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhia3ke Ministerstva zdravotnictva SR & 247/2017 Z.z. z 9.okt6bra 2017, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri z&sobovani
pitnou vodou, Priloha &. 1 - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele a vo Vyhladke
Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z. z 19. marca 2018, ktorou sa menf a dopliia Vyhlaska MZ SR &. 247/2017 Z.z.

= Pri vyhlaseni siladu/nesiladu laboratorium aplikuje rozhodovacle pravidlo stanovené zakaznikom.

Vyhlésenia a upozomenia:

Tento protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, &ast protokolu len so stihlasom laboratéria.

Uvedené vysledky sa tykaju len testovanej vzorky a nenahradzaj( schvélenie skisaného predmetu prislusnym orgénom.

Ak vzorku dodal zakaznlk, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - vysledky sa vztahuji na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informécie poskytnuté zakaznikom, ktoré mézu mat vplyv na platnost vysledkov.

Miesto vykonu skiiSok je totoZné s adresou uvedenou v zahlavl,

Skiidobné zariadenia a meradia boli kalibrované a overené v zmysle platnych metrologickych predpisov.

Reklamovat vysledky ski$ok mozno do 30 dni od datumu Ich odoslania z&kaznikowl, Akceptované a vybavované su iba pisomne podané reklaméacie.

7y

Protokol dostane: EXOSERVIS SLOVENSKO s.ro. M

Protokol o skigke vyhotovil: RNDr. Eva Téthova

RND&. E:J.L\ra Tothova
vedica LBM

Schyaill;
- vedica LBM

Tel.: +421 53 4424740, +421 53 4192322

e-mall: elsro@elsro.sk www.elsro.sk
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Akreditované skiSobné laboratéria podfa ISOIEC 17025: 2017 477 :
| OBEC BREHOV ) Akreditacia sa nevzfahuje na skisky typu N
(oot 7.9 Ao d | - Strana: 1 z 1
| g 7 dopf Protokol o skaske &.: 21/17112 B b
| o L2089~ 5 ek & =
} Prod.tls. | Zal.lis Relarent: . .
‘ e Zakaznik - objednavaterl skusok
Objedn . ‘KOSERVIS SLOVENSKO s.r.0. .
(nazov a adresa) Stredn 126, 05991 Velky Slavkov Ditum prevzatia vzorky: i
Prevadzka / stredisko: EKOSERVIS SLOVENSKO Velky Slavkov, Détum vykonania skigok od: 26.08.2021
Zmluva / objednévka: 212021 do: 31.08.2021
Zakazka (Cislo a oznadenie):  21-07900 Détum vystavenia protokolu: 31.08.2021
Odosiefatel / dopravil: EL spol. s r.0. Pocet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
 Lab.Gislovzorky: [ 21.018410 S - e
 Predmet skisky /typ vzorky : | Vody pitné
Oznaenie vzorky : | Obec Brehov
' Udaje 0 odbere: | Vzorku odobral: Vasko, EL - akreditovany odber | Datum odberu:  26.08.2021
Vysledky skisok v
Skuska / merana velicina / Meracia Limitna Vysledok | Neistota | Sku$obna ; Typ
parameter Jednotka | hodnota | skisky | merania | metéda Mutodichj peviple’ | iy |
| Pocet koliformnych baktérii KTJ/00mi 0 40 30% | KultivatndF | IP7.2b (STNEN SO 9308-1) | A
Pocet Enterokokov : | KTJ100mi 0 1 30 % Kultivaéna F | IP 7.4a, (STN EN ISO 7899-2) A
Pocet baktérii Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - Kultivatna F | IP 7.2b, (STN EN ISO 9308-1) A
| f;%;‘“‘""“‘ perfringens{vritane | - o0 0 0 Kulliva&na F | IP7.8a, (STNEN SO 14189) | A
| —— - i
| Poget kultivovatefnych T _ ’
 mikroorganizmov pri 36 °C KTJMml | 50-HZ, 100-1Z 14 40% | Kulivatnd | IP7.32,(STN EN ISO 6222) A .
Pocet kultivovatefnych ' ‘ | .
 mikroorganizmov pri 22 °C KT{ﬂmI 200-HZ, 500-IZ¥ L , N ‘:‘L % B Kultivaéna E IP 7.32,(STN EN ISO 6222) A

Pozndmka: Kvalita vody: Stanovenie Escherichia coli a koliformnych baktéril. Cast 1: Metéda membranovej filtracie (SO 9308-1:2000 cor,1:2007),
Oprava AC (Februar 2009)

Poutité skratky: KTJ - koloniu tvoriaca jednotka, F - filtracia, IP - interny predpis, HZ - hromadné z&sobovanie, IZ - individualne zasobovanie
Typ skisky: A - akreditovana, N - neakreditovana, § - subdodévka (extemna sluzba)
Neistota merania predstavuje relativnu roziren neistotu z vysledku skisky, koeficient roz§irenia k=2,

-
i Vyhlasenle siladu / nestladu vysledkov ski$ok s poziadavkami
" Hodnoty parametrov v ukazovateloch Poget koliformnych baktéril, Potet Enterokokov

nevyhovuji
poziadavkam Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 247/2017 Z.z. a Vyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR &, 97/2018 Z.z.

= Vyhlasenie siladu/nestiladu sa uvadza na zaklade poZiadavky zakaznika a bolo vytvorené na zakiade porovnania vysledkov skSok
uvedenych v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlagke Ministerstva zdravotnictva SR &, 247/2017 Z.z. z9.okibbra 2017,
ktorou sa ustanovujl podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manaZmente rizik pri
zasobovan! pitnou vodou, Priloha &, 1 - ukazovatele kvality pitnej vody a ich limity, A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele a vo |
Vyhlake Ministerstva zdravotnictva SR &. 97/2018 Z.z. z 19, marca 2018, ktorou sa menf a dopliia Vyhlaska MZ SR &, 247/2017 Z.z, [
»_Pri vyhlaseni suladu/nestladu |aboratérium apliku/e rozhodovacie pravidio stanovené zakaznikom. |
Vyhlasenia a upozornenia:
Tento protokol méZe byt reprodukovany iba ako celok, &ast protokolu len so sihlasom Iaboratoria,
Uvedené vysledky sa tykaji len testovane) vzorky a nenahradzajii schvélenie skianého predmetu prislusnym organom,
Ak vzorku dodal zakaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stav prijate] vzorky - visledky sa vztahujli na vzorku, ako bola prijata.
Laboratérium nezodpoveda za informacie poskytnute zakaznikom, koré mdZu mat vplyv na platnost vysledkov.
Miesto vykonu skigok (okrem subdodavok) je totozné s adresou uvedenou v zahlavi,
Skusobné zariadenia a meradl4 boli kalibrované a overené v zmysle plaingch metrologickych predpisov. /
Reklamovat vysledky skiSok mozno do 30 dni od datumu ich odoslania zakaznikovi. Akceptované a vybavovaré sil iba pisomne podané reklamacie.

Protokol o skiike vyhotovil: Kolctnova Zuzana, Ing., zastupca ved(ice] LMMP {Ne
Schvalil a za spravnost’ protokolu zodpoveda: Kolcunové Zuzana, Ing., zastupca vediice] LMMP
Protokol dostane : EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0. \

Tel. +42153 4424740, +421 53 4192322 e-mail: elsro@elsro.sk www.elsro.sk



