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Prod.is. | zatos. | Affprgny .
i R Meracia Visladok Neistota | SkiSobna i Vyhlisenie | Typ
- jednotka s skibky | merania | metoda | Metodickypredpis | o |
Mikromycéty Jedince/ml 0 0 - Mikroskop STNTG 7711 (IP vyhovuje A
3 .
elezité a mangénové . STN757711 (IP
baktérie % 10 0 - Mikroskop 17.2) vyhovuje A
Za sprévnost vysledkov zodpoveds : RNDr. Eva Tothova, vedica LBM
Skasobné metody
I Skratka metédy I Nézov metédy 7
AES-ICP Atémové emisna spektrometria s indukéne viazanou plazmou
Kondukt Konduktometria
Kultivaéna Kultivaéna met6da
Kultivatna F Kultivadna metéda po filtraci
Mikroskop Mikroskopia
Nefelometria Nefelometria
OA Odmemé analyza
Potenc. Potenciometria
Senzor, Senzorické hodnotenie
Spektrofoto Spektrofolometria
Teplomer Meranie teplomerom
Viz kolor Vizudina kolorimetria

Poutité skratky: IP - Interny predpis
Typ skiky: A - akreditovana, N - neakreditovana, T -terénna, S - subdodavka (extemna sluzba)

Neistota merania predstavuje relativnu roz&irend neistoty z vysledku skisky, koeficient roz&irenia k=2,
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Fodts | Zush {4 LA Vysledky skisok
i rametre
Meracla Vysledok Neistota Skifobna Vyhidsenie | Typ
Skuska / parameter iadioks Limit merania t6d Metodicky predpis sdlady skitkky
absorbancia (254nm,1cm) - 0.080 0.027 15 % Spektrofoto | STN 75 7360 (IP 2.15) vyhovuje A
amonne iény (NH4) ma/l 0.50 0.07 20 % Spekirofoto IP2.34 vyhovuje A
farba mgPt/ 20.0 <5 - Vizkolor | P22 %?}EN a vyhovuje A
dusiénany (NO3) mafl 500 260 10% | Spektrofoto IP2.34 vyhovuje A
dusitany (NO2) mg 0.50 <001 - | Spektototo | STMENETTIP 1 ovie | A
volny chiér (CI2) mg/! 0.30 0.05 20% | Spekrofoto IP6.2.1 vhovie | TA
chemické spotreba kyslika STN EN ISO 8467 (IP i
manganistanom GHSK(Mn mgfl 3.0 1.28 20% 0A 23) vyhovuje A
prahové hodnota chuti IP2.24 (STNEN
(TF") - <1 - SenZOr. 1622) - A
vodivost’ mSim 125.0 20.58 5% Kondukt wi E';" 12;}888 s vyhovuje A
Mn mg 005 <0.002 - | Aesicp |PIZBEINENISO T \novie | A
prahové hodnota pachu IP 2.24 (STN EN
ON) - - <1 - Senzor, 1622) - A
pH pri T=21,6°C - 65-95 78 5% Potenc. o 'Sg 11.8523 (P vyhovuje A
zékal FNU 50 0.85 2% | Nefelometria | '*22FNINI0 | oo | 4
Fe mg 020 0037 8% | Agsicp |P1ICNENSOT e | A
teplota °C - 130 1% | Tepomer | PEZ3(STNTS TA
Za spréavnost vysledkov zodpoveds : Mar. Tatiana Antolova, vedica LVEM
Mikrobiologické parametre
Skaska / parameter - Limit b s Mo Skiobné | wetodicky predpis i ‘!Tg”!!
g 0 7.2b, (STN
Potet koliformnych baktérii | KT./100mi 0 0 - | Kulivagnak | P Isgbgg%&”EN whovije | A
Pocet Enterokokov KTJH00mI 0 0 - Kultivaéna F IP ngaréggfhl vyhovuje A
Potet baktérii Escherichia o IP7.2b, (STNEN 4
coli KTJ/100mi 0 0 - Kultivaéna F IS0 9308.1) vyhovuje A
Clostridium : IP7.8a, (STN EN ;
erfringens{vratane spor) KTJA00mI 0 0 - Kultivagna F IS0 14189) vyhovuje A
Pocet kultivovatefnych " IP7.32,(STNEN ;
mikroorganizmov pri 36 °C KTJ/ml 50 0 - Kultivagna IS0 6222) vyhovuje A
Polet kultivovatePnych : IP7.32(STNEN ;
mikroorganizmoy prizz °¢ | KTV/Aml s 0 T | Kulvalnd | oo Bo20) ek | A ]
Za sprévnost vysledkov zodpoveda ; MVDr. Eva Ferenéakova, vediica LMMP
Biologické parametre
Meracia Vysledok | Neistota | Skusobnd Vyhlésenie | Typ
Skuska / parameter Limit shidhy dbtitle widdda Metodicky predpis aiehi
Abiosestén % 10 6 30% | Mikoskop | STN 7157717}’2 ® 1 whowje | A
Zivé organizmy Jedince/ml 0 0 - Mikroskop BN 7157727;1 e vyhovuje A
Mitve organizmy Jedincalm 30 0 - | Mikroskop | STN 7157727)” 1 whowie | A
Viaknité baktérie (okrem
" : y STN757711 (P g
Zelezitych a manganovych Jedince/m| 0 0 - Mikrosk
ba':t?rtlyi] ganovy kroskop 172) vyhovuie A
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Zakaznik - objednavatel skisok

Objednévater: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0. )
(meno a adresa) Strednd 126, 05991 Velky Slavkov Détum prevzatia vzorky: 2112021
Odosielater: EKOSERVIS SLOVENSKO Velky Slavkoy, Détum vykonania skidok od: 25.11.2021
Zmluva / objednavka; 2/2021 do: 03.12.2021
Zikazka (tislo a oznatenie):  21-11052 Détum vyhotovenia protokolu:  03.12.2021
Vzorku odobral: Vasko, EL - akreditovany odber Poéet vzoriek: 1
Udaje o vzorke
Lab. &islo vzorky | 21027313 | Protokol o odbere vzorky | VAS/PVI21/27 ]
Oznaéenle vzorky | Obec Brehov kuchynka OU
Typ vzorky Vody pitné
[ :
Vyhlasenie siladu / nesaladu vysledkov skisok s poziadavkami
Testovana vzorka vody !
VYHOVUJE

poziadavkam Vyhiasky Ministerstva zdravotnictva SR &. 24712017 Zz. a Viyhlasky Ministerstva zdravotnictva SR¢.97/2018 Z.z.

uvedenjch v tomto protokole s hodnotami uvedenymi vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR & 24712017 Z:z. z 9.0ktébra 2017, ktorou
sa ustanovuji podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani

pitnou vodou a vo Vyhlaske Ministerstva zdravotnictva SR €. 97/2018 Z.z. 7 19, marca 2018, ktorou sa men a dopliia Vyhlagka MZ SR &,
24712017 Z.z.

*  Privyhlaseni suladunesiladu laboratérium aplikuje rozhodovacie pravidio stanovené zékaznikom,

Vyhlésenia a upozornenia:

Tento protokol maze byt reprodukovany iba ako celok, ast protokolu len so slhlasom laboratéria.
Uvedené vysledky sa tykaj len testovanej vzorky a nenahradzaji schvalenie skusaného predmetu prislugnym organom,
Ak vzorku dodal zékaznik, laboratérium nie je zodpovedné za odber a stay prijate] vzorky - visledky $a vztahuji na vzorku, ako bola prijata.

Schvalll a za spravnost protokolu zodpoveds : Mgr. Tatiana Antolova, Vedica LVEM
Détum:

03.12.2021
Protokol dostane:  EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.0.
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