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~ PROTOKOL Z KONTROLY VODOVODU
OBEC BREHOV

Datum kontroly : 18.05.2023 Cislo protokolu : 02/2023
Datum spracovania protokolu : 08.06.2023

Meno pracovnika vykonavajuceho kontrolu : p. Stefan Vasko

Meno obsluhy :

Ostatni pritomni :

A/ : VYKONANE PRACE:

1. Bola odobrana bodova vzorka pitnej vody z vodovodného kohdtika v budove $kélky.
Tabulka €. 1 Minimalny rozbor pitnej vody, bodova vzorka z vodovodného kohutika v budove §kdlky:
Parameter Meracia jednotka Hodnota Limit
Escherichia coli KTJ/100ml 0 max.0
Koliformné baktérie KTJ/100ml 0 max.0
Enterokoky KTJ/100ml 0 max.0
Clostridium perfringens KTJ/100ml 0 max.0
Kultivovatelné MO pri 22 °C KTJ/mI 300 max.200
Kultivovatelné MO pri 37 °C KTJ/Aml 300 max.50
Abioseston % 7 max.10
Zivé organizmy Jedince/m| 0 max.0
Mrtve organizmy Jedince/m| 0 max.30
Viaknité baktérie Jedince/m| 0 max.0
Mikromycéty Jedince/m| 0 max.0
Zelez’it_é a manganoveé % 0 max.10
baktérie

absorbancia - 0,033 max.0,08
amonne iony mg/l 0,09 max.0,5
farba mgPV! <5 max.20
dusiénany mg/| 3,30 max.50
dusitany mg/| <0,01 max.0,5
volny chlér mg/I - max. 0,3
CHSKwn mg/l 0,50 max.3,0
chut’ <1 -
vodivost’ mS/m 21,80 max.125,0
Mn mg/l <0,002 max.0,05
pach - <1 -

pH (t=21,5°C) - 7.7 6,5-8,5
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Spolo&nost je zaregistrovana v Obch. reg. Okresného sudu Pre$ov pod oddielom: Sro, viozka €. 2541/P

zakal ZF 1,01 max.5
Fe mg/l 0,121 max.0,2
teplota vody °C 14,0 8-12°C

Vysledky rozboru nie su v sulade s Vyhlaskou €. 91/2023 Z.z..
Doslo ku prekroéeniu limitov v ukazovatefoch znecistenia kultivovatelné MO
pri 22°C a 36°C.

B/ ZAVER :

1. Analyzou vzorky pitnej vody sa zistila jej zhor§ena kvalita. Je potrebné zachlérovat' pitnu

vodu a opatovne odobrat vzorku.
2. Termin daléieho odberu bude dohodnuty teiefonicky.

Vo Velkom Slavkove.
Vypracoval: Ing. Michaela BoZonova
Zodp. technolég: p. Zdenko Skokan
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